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FLIR0052.jpg FLIR C3 720118321

Messungen ° C
Sp1 85,7
Sp2 45,6

Parameter
Emissionsgrad 0.95
Refl. Temp. 20 ° C

25.07.2018 12:49:59

FLIR0052.jpg FLIR C3 720118321

Verwaltung 4 Energieraum
Schaltschrank Klima/Lüftung
Betriebsmittel 57F1
symmetrischer Abgang Motor
Abgang zeitnah überprüfen
(wurde schon während der Revision 
veranlaßt)
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